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Manuale uso e manutenzione
Use and maintenance manual
Manual de empleo y mantenimento
Manual de emploi et de entretien
Betriebs und Wartungsanleitung
Manual de uso e manutengao
MHCTpyKums no akcrnnyataumm n o6cnyxusaHm
Manual de utilizare si mentenanta

H $%HE& () T n ’

Questo manuale ¢é da considerarsi parte integrante della fornitura del prodotto; qualora risultasse rovinato o illeggibile in qualsiasi parte occorre richiederne
immediatamente una copia. Ogni operatore addetto alluso del prodotto, o responsabile della manutenzione, deve conoscerne la collocazione e deve avere
la possibilita di consultarlo in ogni momento.

EN

This manual is to be considered an integral part of the supply of the product; in the event it is ruined or any part is illegible, you should immediately request a
copy. Every operator assigned to use the product or responsible for its maintenance must know its location and must be able to consult it at any time.

ES

El presente manual debera considerarse parte integrante del suministro del producto; en caso de que éste estuvieraen malas condiciones o fuera ilegible en
cualquier parte, debera solicitarse inmediatamente una copia del mismo. Todo operador encargado del uso delproducto, o responsable del mantenimiento,
debera conocer su ubicacion, asi como tener la posibilidad de consultarloen todo momento.

FR

Ce manuel doit étre considéré comme partie intégrante de la fourniture du produit; s'il devait s’abimer ou devenir illisible, en demander immédiatement une
copie. Tout opérateur chargé d'utiliser le produit ou responsable de la maintenance doit en connaitre I'emplacement et doit avoir la possibilité de le consulter
a tout moment.

DE

Dieses Handbuch ist Bestandteil der Produktlieferung, sollte es beschadigt oder unleserlich sein, ist umgehend eine Kopie anzufordern. Jeder Bediener des
Produktes oder Verantwortliche fiir die Wartung muss ihren Aufbewahrungsort kennen und die Méglichkeit haben, jederzeit in der Anleitung nachzusehen.

PT

Este manual deve ser considerado parte integrante do fornecimento do produto; se estiver estragado ou ilegivel em qualquer uma das suas partes & preciso
pedir imediatamente uma cépia. Todos os operadores encarregados do uso do produto, ou o responsavel pela sua manutengéo, deve saber onde o manual
esta guardado e deve ter sempre a possibilidade de consultalo.

RU

Hacrosiiee pykoBoACTBO ABNSETCS HEOTAENMMON YaCTbio NOCTaBKW JaHHOro ToBapa, B Criy4ae, e PyKoBOZICTBO MCMOPYEHO MW YacTb ero HeunTaemas,
BaMm CrieayeT He3ameIUTesNbHO 3anpOCUTb HOBYIO KOMMIO. BCe PaGOTHUKM, OTBETCTBEHHbIE 3a paBoTy UK 06CNyXUBaHUe AAHHOTO ToBapa, AOMKHbI 3HaThb
pacnonoxeHue PykoBoacTBa 1 UMeTb K HeMy CBOBOAHBI AoCTYM.

RO

Acest manual trebuie considerat parte integranté a furnizarii produsului; in cazul in care este distrus sau orice parte este ilizibil&, trebuie sa solicitati imediat o
copie. Fiecare operator desemnat s& utilizeze produsul sau responsabil cu intretinerea acestuia trebuie s& cunoascé locatia acestuia si trebuie s& il poata
consulta in orice moment.
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IT | Prima di eseguire qualsiasi operazione, leggere attentamente il presente manuale.

EN | Before performing any operation on the machine, it is it that you be familiar with the entire use and maintenance manual.

ES | Antes de ejecutar cualquier operacion, leer muy atentamente este manual.

FR | Avant de I lire i ce manuel.

II |I DE | Vor dem Ausfiihren jeglichen Vorgangs lesen Sie bitte aufmerksam die vorliegende Anleitung.

PT | Antes de executar qualquer operagao, leia cuidadosamente este manual.

RU Mpexae yem 16t c blo bCACO 6° i1 MHCTPYKLME No ero
VCMOMb30BaHMIO 1 OGCIYKMBAHMIO.

RO | Inainte de a efectua orice operatiuni cu aparatul, este important sa vé familiarizati in detalii cu manualul complet de utilizare si mentenanta a acestuia.

T L’ apparecchiatura non deve essere utilizzata da bambini o persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o senza la necessaria esperienza o
conoscenza, a meno che non venga fornita la necessaria istruzione e supervisione.

EN The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction.

ES El aparato no debe ser manlpulado o usado por nifios o por personas con dificultades fisica, sensorial o funciones mentales, o falta de experiencia y
cor aunque bajo sup 1 0 instruccion.

FR L " appareil ne peut pas & tre utilisé par les enfants ou par personnes avec ités physiques, sensorielles et mentales réduites, ot par ceux qui man-
quent d' expérience et connaissance, sauf qu'’ ils soient contrélés ou qu’ ils aient été instruits avant.

' DE Das Geraet soll von Kindern, physisch, geistig behinderten Personen, Personen mit Si inderungen oder ohne P Erfahrungen oder
L] Kenntnisse nicht benutzt werden, mit Ausname der Félle, in denen sie beaufsichtigt oder instruiert werden.

PT O aparato no pode ser usado por crianga ou por personas com dificultade fisica,sensorial ou funciones mentais,ou falta de experiencia e conocimento,
tamben sob supervision ou instrugéo.

RU | MPMBOp He A0MKEH MCNONb30BaTLCA ASTLMM, MULAMY C OTPAHIIEHHBIMM (DUSVHECKMMI, CEHCOHBIMY, YMCTBEHHbIMY COCOBHOCTAMM,
HEKOMTMETEHTHBIMMU 1M HEOTILITHBIMM TTIObMY, 32 MCKITIOYEHUEM CIy4aeB, KOTAA OHYM HAXOASTCAMNOA HAA30POM MIN X € UM AaHbI MHCTP YKUMA

RO Nu se admite utilizarea de catre copii, p itéti fizice, senzoriale, mentale, oameni incompetenti sau faré experientd, cu exceptia
cazului in care acestea sunt supravegheati sau au fost |ns|ruc|a§| corespunzator.

IT | Installare la pompa fuori dalla portata dei bambini.

EN | Install the pump out of children’ s reach.

ES | Instalar la electrobomba fuera del alcance de ninos.

FR | Installer la pompe loin de la portée des enfants.

DE | Die Pumpe an der Stelle einsetzten, wo sie fiir die Kinder unzuganglich ist.

PT | Instalar a electrobomba longe de meninos.

RU | YcraHaBnuBeaiTe Hacoc B HeJOCTYNHOM ANs AeTen mecTe.

RO | Instalati pompa intr-un loc inaccesibil copiilor.
Collegare I’ elettropompa alla rete tramite un interruttore onnlpolare in grado dii tutti i fll di ali e, per isolare il motore in caso di

IT | malfunzionamenti o piccoli interventi di manutenzione. Il dispt di discor i dalla rete di i deve essere di categoria di sovratensio-
ne lil.

EN Connect the pump to the feeding line through an omni-polar switch that can disconnect all the feeding cables to insulate the motor in case of malfunction
or small maintenance operations. The disconnection device from the supply mains must be over-voltage Iil category.
Conectar la electrobomba a la red de alimentacion atraves de un interruptor omnipolar, que sea en condicion de interrumpir todos los cables de alimenta-

ES | cion, para aislar el motor en caso de falla y/o pequenas intervencion de manutencion. El dispositivo de desconecion a la red de alimentacion tiene que
ser de categoria de sovretension IIl.
Connecter I'é lectropompe au réseau a travers un interrupteur omnipolaire, capable d’ interrompre tous les fils d’ alimentation, pour isoler le moteur en cas

FR | de mauvais fonctionnement ou petits intervention d’ entretien. Le dispositif de déconnexion du réseau d’ alimentation doit & tre de catégorie de survoltage
.
Die Elektropumpe ans Netz mit Hilfe eines Schalte der die im FaII des Schlechtfunkllonlerens oder nicht bedeutender Wartung-

DE | sarbeiten konnte. Die Einrichtung fiir die Ausschal(ung vom Netz der ] sollte der Kateg der L wng 111
entsprechen.
Conectar a electrobomba com as red de alimentagao providenciando um interruptor omnipolar,que seja en condicao de interrumpir tudos os cabos de

PT | alimentagao, para aislar o motor en caso de prejuiceo e pequenas intervencois de manutengao. O mecanismo de desconex@o a la red de alimentagéo
ten que ser de categoria de sobretenséo III.
MoacoeavHsifiTe NEKTPOHACOC K CETH nocpegcnaom nepekniovaTens, cnocoGHOro NpepeaTh Kabeny NUTaHKs C LeNbIo U30NSLMN ABUraTeNs B Cryyae

RU wm Ba. YCTPOWCTBO ANS OT OT cetn nuT €00 pi
nepeHnanpskerus 1.
Conectati pompa la reteaua electrica prin intermediul unui comutator, capabil s& intrerupa cablurile de alimentare, pentru a izolai motorul in cazul unor

RO | defectiuni sau a unor interventii minore pentru deservire. Dispozitivul de deconectare de la reteaua electrica trebuie sa corespunda categoriei Il de
supratensiune.

IT | Installare un interruttore differenziale ad alta sensibilita (0,03 A).

EN | Install a residual current device (RCD) with rated residual operating current not exceeding 0,03 A.

ES | Instalar un interruptor diferencial de alta sensibilidad (max 0,03 A)

FR | Monter un interrupteur différentiel d' haute sensibilité (max 0,03 A).

DE | Montieren Sie den hochempfindlichen Frequenzinverter (0, 03A).

PT | Instalar un interutor differenziale de alta sensibilidade (max 0,03 A)

RU | YcraHosute i ‘@b BLICOKO 1 (0, 03A)

RO | Instalati un intrerupator diferential cu sensibilitate mare (0, 03A)
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T Per p.ompe trifas.e e per pompg senza dispositivo di prol.ezione integrato: ulili?are un dis‘posiFivo di protezione termica regolato su una corrente
massima assorbita non superiore al 5% della corrente di targa e con tempo di intervento inferiore a 30 secondi.

EN For three-phase pumps and for pumps without integrated protection device: use a thermal protection device adjusted on a maximum absorbed
current not higher than 5% the current stated in the label and with an operating time lower than 30 seconds.

ES Para las bombas trfasicas y para bombas sin el dispositivo de ion utilizar un dispositivo de proteccion termica regulado sobre una
corriente maxima absorbida no superior al 5% de la corriente de placa y con un tiempo de intervencion inferior a los 30 segundo.

FR Pour pompes triphasée et pour pompes sans dispositif de protection intégré: utiliser un dispositif de protection thermique calibré sur un courant
maximum absorbé pas supérieure au 5% de la courante de plaque et avec un temps d'intervention inferieur au 30 seconds.
Fir dreiphasige Pumpen und fiir die Pumpen ohne eingebaute Schutzeinrichtung: gebrauchen Sie termiche Schutzeinrichtung, die auf den maximal

DE verbrauchten Strom eingestellt ist, der nicht hoher als 5% vom auf dem Typenschild angegebenen Strom ist, mit der Eingriffszeit weniger als 30
Sekunden.

PT Para as bombas ||Tfasicas e pgra bombas s.em [ i de protegao utilizar um i de de proteg&o termica regulado sob
uma corrente maxima absorvida nao superior a 5% da corrente da chapa e con um tempo de intervengdo menor de 30 segundos.
[ins TpéxchasHbix HACOCOB 63 BCTPOEHHOTO 3ALLUTHOTO YCTPOIACTBA: CIIEAYET UCIOMb30BATL TENMOBOE 3ALMTHOE YCTPOIACTBO, YCTAHOBMEHHOE Ha

RU i no 7 TOK, He 7 5% ot Toka 0 HanpeHT i Tabnndke, co BMela TenbCcTea
meHee 30 cekyHa.

RO Pentru pompele trifazate féfé_dispozihv integrat @e ;_arotecxie: fesle nece_sar d_e a utiliza yn dispozitiv_de protec_;ie _Iermicé, setat la un curentul maxim
de consum care nu va depéasi 5% de la curentul indicat pe placuta de identificare, cu timpul de actionare mai mic de 30 de secunde

IT Eseguire il collegamento di messa a terra.

EN Make the earthing connection.

ES Ejecutar las conexiones con tierra.

FR Executer la connection de mise a la terre.

DE Erdungsanschluss ausfiihren.

PT Facer a conegao com a terra.

RU OcywecTsuTe 3a3emneHve.

RO Efectuati impamantarea.

IT Evitare che il cavo di alimentazione possa toccare parti soggette a riscaldamento.

EN Pay attention that the feeding cable doesn'’t touch parts subject to heating.

ES Evitar que el cable de alimentacion pueda venir a contacto con partes sujetas a recalientamiento.

FR Eviter que le cable d’alimentation puisse toucher les parties sujets au surchauffage

DE Darauf achten, dass das Netzkabel die erwarmtenTeile nicht beriihrt.

PT Evitar que o cabo de alimentagao venga a contacto com partes sobrecalentadas

RU i 7 K Har vacTam.

RO Evitati contactul cablului cu partile care se incalzesc.

IT Garantire la libera ventilazione del motore.

EN Grant the free ventilation of the motor.

ES Garantizar libre ventilacion al motor.

FR Garantir la libre aérage du moteur.

DE Freie Motorliiftung gewahrleisten.

PT Garantir uma libre ventilacao o motor

RU O6ecneute cBOGOAHYIO BEHTUNALMIO ABUraTENs.

RO Asigurati ventilarea liberd a motorului.

IT Evitare che eventuali perdite accidentali possano causare danni.

EN Avoid that any casual leak causes damages.

ES Evitar que algunas perdidas puedan causar danos.

FR Eviter que des pertes accidentelles puissent causer des dommages

DE Vermeiden, dass eventuelle zufallige Verliste Schaden verursachen.

PT Evitar que posible perdidas podam dar prejuicio.

RU i n yqait

RO Preveniti scurgerile accidentale, care pot provoca defectiuni.
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n Generalita

Prima di eseguire qualsiasi operazione, leggere attentamente il presente manuale. Il costruttore declina ogni responsabilita
per le conseguenze derivanti dalla mancata osservazione delle indicazioni riportate o da uso improprio del prodotto.

E Sicurezza / avvertenze antinfortunistiche

Il mancato rispetto comporta il rischio Il mancato rispetto comporta il rischio Il mancato rispetto comporta il rischio
di danni a persone e/o cose di scosse elettriche di danni alla pompa o all'impianto

Il trasporto, l'installazione, il collegamento, la messa in servizio, la conduzione e I’ eventuale manutenzione
o messa fuori servizio, devono essere eseguiti da personale esperto e qualificato e nel rispetto delle norme
di sicurezza generali e locali vigenti.

E’ vietato manomettere il prodotto.

L’'utente € responsabile di pericoli o incidenti nei confronti di altre persone o loro proprieta.
Utilizzare la pompa / elettropompa solo per gli scopi descritti nel paragrafo “4”. Ogni altro utilizzo puo essere
causa di infortuni.

Prima di effettuare qualsiasi operazione, scollegare i cavi elettrici di alimentazione dai morsetti del motore.
Non toccare I'elettropompa quando & in funzione.

E Trasporto / movimentazione e immagazzinaggio intermedio

Movimentare le pompe/elettropompe con i dovuti mezzi di sollevamento.
Rispettare le norme di sicurezza generali e locali vigenti.

u Caratteristiche tecniche e impiego

Descrizione prodotto: Elettropompe autoadescanti “jet” con eiettore. | dati identificativi e i dati tecnici caratteristici della
pompa / elettropompa sono riportati sulla targhetta che attesta la conformita alle norme CE. Caratteristiche tecniche:
vedere fig. 1. Impiego: uso civile e industriale per il sollevamento di acque pulite.

Non utilizzare I'elettropompa in atmosfera esplosiva o per il pompaggio di liquidi inflammabili o pericolosi.
Le pompe non devono essere utilizzate per le piscine.

Non far girare la pompa senza liquido.
Utilizzare sempre la pompa per portata e prevalenza comprese nei valori di targa.

5. | Installazione

Verificare che i dati indicati sulla targa, ed in particolare potenza, frequenza, tensione, corrente assorbita,siano
compatibili con le caratteristiche della linea elettrica o del generatore di corrente disponibili. In particolare la
tensione di rete puo avere uno scostamento del + 5% del valore della tensione nominale di targa.

Verificare la rispondenza dell'impianto elettrico alle normative CEI EN 60204-1
| dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione.
Pompe con motore trifase: installare nell'impianto un dispositivo di protezione secondo EN 60947.

Verificare che portata e prevalenza della pompa corrispondano alle caratteristiche richieste.
Accertarsi, prima di collegare le tubazioni alle relative bocche, che la parte rotante della pompa ruoti liberamente
e non sia frenata.
Le tubazioni devono essere sostenute con ancoraggi e non gravare sull’elettropompa (fig.2 —A).
Il diametro della tubazione di aspirazione non deve essere inferiore a quello della bocca dell’elettropompa e deve
avere inclinazione positiva verso la pompa (fig.2 —B).
Installare una valvola di fondo (fig.2 —C) e una saracinesca sulla tubazione di mandata per regolare la portata.
Installare la pompa il pit vicino possibile al liquido da aspirare.

6. | Messa in servizio, funzionamento e arresto

Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere la corrente e assicurarsi che non possa essere ripristinata.

Collegamento elettrico: Dopo aver verificato i dati indicati sulla targa, procedere al collegamento elettrico sui morsetti
del motore in osservanza degli schemi di fig. 3, in funzione della tensione e del numero di fasi della linea di alimentazione.
Collegare il cavo di messa a terra nella propria posizione. Eseguito il collegamento, rimontare i passacavi e chiudere
con cura la scatola della morsettiera.

Motori trifase: senso di rotazione orario visto dal lato ventola motore; in caso contrario invertire due fasi.

4

Conservare il manuale per futuri riferimenti ¢ Ulteriori informazioni su: www.saerelettropompe.com
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Prima dell’avviamento, adescare la pompa riempiendola d’acqua attraverso I'apposito tappo

Verifiche a regime: Dopo un periodo di tempo sufficiente al raggiungimento delle condizioni di regime, verificare che:
non vi siano vibrazioni, né rumori anomali; non vi siano oscillazioni della portata, 'assorbimento di corrente del motore
non superi quella indicata sulla targa.

In presenza di anche una sola di tali condizioni, arrestare la pompa e ricercarne la causa.

Quando la pompa rimane inattiva in ambienti a bassa temperatura o per un periodo superiore ai tre mesi, &
opportuno svuotarla dall’acqua attraverso I'apposito tappo.

Manutenzione

Le elettropompe serie M sono da considerarsi prive di manutenzione ordinaria. Per operazioni di manutenzione
straordinaria, rivolgersi allassistenza tecnica SAER. Non effettuare modifiche al prodotto senza preventiva autorizzazione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione, scollegare i cavi elettrici di alimentazione dai morsetti del motore.

B Messa fuori servizio e smaltimento

Al termine della vita operativa della pompa / elettropompa o di alcune sue parti, lo smaltimento deve essere fatto nel
rispetto delle normative vigenti. Questo vale anche per il liquido contenuto, con particolare riguardo se é classificato
tossico o nocivo. Fare riferimento alle informazioni sullo smaltimento in conformita a Direttiva RAEE 2012/19/UE
riportate in questo manuale.

ﬂ Guasti, cause e rimedi

Guasto

Causa

Rimedio

Il motore non parte,
nessun rumore o
vibrazione

Non arriva tensione al cavo del motore

Controllare apparecchiatura e/o linea
elettrica

| fusibili sono bruciati

Sostituire i fusibili

Cavo del motore interrotto

Riparare o sostituire il cavo

Il motore non parte,
genera rumori /0
vibrazioni

Il motore & stato collegato in modo errato

Correggere qualsiasi collegamento
errato (Fig. 3)

Il condensatore € guasto (solo motori monofase)

Sostituire il condensatore

La parte ruotante é frenata

Scattano i dispositivi
di protezione

Smontare e rimuovere I'eventuale causa

La tensione ¢ troppo alta

Interpellare la societa elettrica

Un cavo & a massa o in corto circuito

Riparare o sostituire il cavo

L’avvolgimento & a massa

Smontare il motore e rifare I'avvolgimento

Morsetti dei cavi allentati

Serrare tutti i morsetti

La parte rotante & bloccata

Smontare e revisionare

Eccessiva quantita di sabbia nel’acqua

Ridurre la portata utilizzando la
saracinesca in mandata

Portata insufficiente
o nulla

La pompa non & stata riempita d’acqua

Riempire la pompa

Il tubo di aspirazione € stretto o ha delle perdite

Sostituire il tubo o la guarnizione

La valvola di fondo € otturata

Pulire o sostituire la valvola

Giranti intasate

Smontare e revisionare

Il livello del pozzo si abbassa oltre il previsto

Verificare la portata del pozzo

Prevalenza inferiore
a quella dichiarata

Senso di rotazione errato

Cambiare il senso di rotazione

Perdite nella tubazione di mandata

Sostituire il tubo o la guarnizione

Parti interne usurate

Smontare o revisionare

Aria e gas nell'acqua

Interpellare il costruttore

Lelettropompa ha un
funzionamento
irregolare e/o vibra

La pompa funziona a prevalenza troppo bassa

Regolare la saracinesca sulla mandata

Parti meccaniche usurate

Smontare e revisionare

L'NPSH dell'impianto & insufficiente

Ridurre la portata

o Parti i icambio

Utilizzare solo parti di ricambio originali. Per le parti di ricambio fare riferimento ai cataloghi o contattare 'assistenza
tecnica SAER, specificando tipo di pompa, n° di matricola e anno di costruzione rilevabili dalla targa identificativa.

Il presente prodotto e' esente da vizi costruttivi.

Conservare il manuale per futuri riferimenti ¢ Ulteriori informazioni su: www.saerelettropompe.com
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General information

Before performing any operation on the machine, it is indispensable that you be completely familiar with the entire
use and maintenance manual. The manufacturer declines all responsibility for improper use of the product, for damage
caused following operations not contemplated in this manual or unreasonable interventions.

E Safety information

Cautionary warning to be followed to Failure to comply with instructions may  Failure to comply with instructions may
guarantee the safety of the operator and result in electric shock. result in damage to the motor pump
those persons present in the work area. or to the system.

Each transport, installation, connection, setting at work, control and eventual maintenance or stop operation
shall be executed by trained and qualified staff Furthermore, possible local regulations or directions not
mentioned in this manual must be taken into consideration as well. Tampering with the product is prohibited.
The user is responsible for dangers or accidents in relation to other persons and their property.

Ufse the pump/electropump only for the purposes described in Paragraph 4. Any other use can be a cause
of accidents.

Before executing any operation, the feeder cables shall be disconnected from the terminals of the motor.
Never touch the electric pump while it is working.

E Transport, handling and intermediate storage

Use suitable means for lifting and transporting the pump / electricoump.
Always comply with general and local regualtions in force.

ﬂ Technical specifications and use

Description of the product: Electric self-priming pumps “Jet” with ejector The identification data and technical characteristics
of the pump/electropump are shown on the plate attesting to its conformity to CE standards.
Technical features: see fig. 1. Application and service: civili, farming and industrial application to raise clean water and liquids.

Never use the electric pump in explosive atmospheres or to pump inflammable or dangerous liquids.
The pumps must not be used for swimming pools.

Never use the pump in absence of liquid.
Always use the pump with a delivery indicated in the working diagram.

a Installation

Verify that the data shown on the plate, and in particular, power, frequency, voltage, absorbed current, are
compatible with the characteristics of the electric line or current generator available. In particular, the voltage
of the line voltage can have a variance of + 5% from the nominal voltage value on the plate.

Verify that the electrical system corresponds to the CEI EN 60204-1 standard.
The disconnection devices must be foreseen in the supply network.
Pumps with three phase motor: a protection device must be put in the system according to EN 60947.

Verify that the pump's flow rate and head correspond to the required characteristics.

Before connecting the pipes to the relative openings, make sure that the rotating part of the pump turns freely

and is not hindered.
The pipes must be supported by anchorages to prevent their weight damaging the bodies of the electric pump (fig. 2 —A).
The suction piping diam. must not be less than the pump outlet diam. and it must have a positive inclination towards
the pump (see pict. 2-B). Fix a foot valve (see pict. 2-C) and a gate valve on the delivery pipe to adjust the capacity.
The pump must be installed as nearest as possible to the liquid to be pumped.

ﬂ Setting at work, operation and stop

Before executing any operation, turn off the power and prevent it from being reconnected.

After verifying the data indicated on the plate, connect the terminals of the motor following the schemes indicated in
fig.3, according to the tension and to the number of phases of the feeder line. Connect the earthing cable. Once the
connection is done, re-assemble the fairleads and close with care the terminal board.

Three-phase motors: clockwise rotation seen from fan motor side; if not, invert two phases.

6

Keep the manual for future reference * For more information visit www.saerelettropompe.com
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Before starting, prime the pump filling it with water via the hole in the loading plug in the upper part of the
pump casing.
After a period of time sufficient in order to reach the steady state, it shall be necessary to verify the following conditions:
lack of vibrations or of anomalous noises;lack of changes in the delivery;value of the absorbed current by the motor

not higher than the one indicated on the plate. In presence of one (or more) of the above mentioned conditions, it shall
be necessary to stop the pump and to find the cause.

If the electropump remains inactive at low temperatures or, at any rate, for a period exceeding three months,
it is a good idea to empty the pump attraverso I'apposito tappo.

The M series electric pumps can be considered free from routine maintenance. In case extraordinary maintenance is required,
get in touch with the SAER Technical Assistance. Do not modify the product without the necessary preventive authorization.

Before executing any operation, turn off the power and prevent it from being reconnected.

E Decomissioning and disposal

At the end of the operating life of the pump/electropump or any of its parts, it must be disposed of in observance of
current regulations. This is also valid for the liquid contents, with particular regard if classified toxic or harmful.
Refer to the informations about the disposal in accordance with the WEEE Directive 2012/19 / EU given in this manual.

a Failures, causes and remedies

Failures

Causes

Remedies

The motor will not
start: no noise or
vibration

Voltage does not get to the motor cable

Check appliance and/or electricity line

The fuses are burnt out

Replace the fuses with new ones

Motor cable broken

Repair or replace the cable

The motor will not
start: it is noisy and/or
vibrates

The motor has been connected wrongly

Correct any wrong connection (Fig. 3)

The capacitori s broken (for single phase motor)

Replace the capacitor

The rotating member is jammed

Dismantle and remove the cause

The protection
devices trip

The voltage is too high

Call the electricity company

A cable is earthed or short-circuited

Repair or replace the cable

The winding is earthed

Dismantle the motor and replace the winding

Cable terminals loose

Tighten all the terminals

The rotating member is jammed

Dismantle and remove the cause

Too much sand in the water

Reduce the rate of flow with the delivery
gate valve

Insufficient or zero
flow

The pump has not been filled with water

Fill the pump

The suction pipe is narrow or it is leaking

Replace the damaged pipe or gland

The foot valve is clogged

Clean or replace the valve

Impellers clogged

Dismantle and overhaul

The level in the well drops more than expected

Check the capacity of the well

Lower head than the
declared one

Wrong direction of rotation

Change the direction of rotation

Leakage in delivery pipe

Replace the damaged pipe or gland

Internal members worn out

Dismantle and overhaul

Air or gas in the water

Call the manufacturer

The electric pump
operates irregurarly
and/or vibrates

The pump operates at too low head

Regulate the gate valve on the delivery pipe

Mechanical members worn out

Dismantle and overhaul

The NPSH of the system is insufficient

Reduce the rate of flow

Spare parts

Use only original spare parts. To order spare parts, refer to the catalogues or contact the SAER Technical Assistance
specifying the kind of pump, the serial number and the year of manufacture (all these data are to be found in the

identification plate).

This product is free from manufacturing defects.

Keep the manual for future reference  For more information visit www.saerelettropompe.com
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Generalidad

Antes de ejecutar cualquier operacion, leer muy atentamente este manual. El fabricante declina toda responsabilidad
por el uso inapropiado del producto, asi como por los dafios ocasionados como consecuencia de operaciones no
contempladas en este manual o inadecuadas.

E Informacion sobre la seguridad

El incumplimiento de las prescripciones  Elincumplimiento de las prescripciones  El incumplimiento de las prescripciones
comporta un riesgo de dano a comporta un riesgo de sacudidas comporta un riesgo de dafo de la
personas y/o cosas. eléctricas. bomba o a la instalacién.

Los trabajos de transporte, instalacion, conexién, puesta en funcién, utilizacién y mantenimiento o puesta
fuera de servicio deberan ser llevados a cabo por personal experto y cualificado.

Esta prohibido modificar el producto.El usuario es responsable de los peligros o accidentes ocasionados a
otras personas o sus propiedades.

No utilizar las bombas para usos diversos de los especificados. Todo uso diverso debera considerarse
inapropriado y potenzialmente peligroso para la incolumidad de los operadores.

Antes de realizar cualquier operacién, desconecte los cables eléctricos de alimentacion de los bornes del
motor. No toque la electrobomba cuando esté funcionando.

H Transporte, desplazamiento y almacenamiento intermedio

Movilizar las bombas/electrobombas con los correspondientes medios de elevacion.
Respetar las normas de seguridad generales y locales vigentes.

n Especificaciones Técnicas y Empleo

Descripcién del producto electrobombas autocebantes “JET” con eyector. Los datos identificativos y los datos técnicos
caracteristicos de la bomba / electrobomba aparecen indicados en la placa que certifica su conformidad con las normas
CE. Especificaciones Técnicas:ver fig. 1. Empleo: uso civil e industrial para la elevacién de aguas limpias.

No utilice la electrobomba en atmdsfera explosiva o para bombear liquidos inflamables o peligrosos.
Las bombas no tienen que ser utilizadas para piscinas.

no hacer funcionar la bomba sin liquido;
Siempre utilizar la bomba para caudal y altura comprendido entre los valores del diagrama de funcionamiento.

E Instalacion

Verificar que los datos indicados en la placa, y mas concretamente la potencia, la frecuencia, la tension y la
corriente absorbida, sean compatibles con las caracteristicas de la linea eléctrica o del generador de corriente
a disposicion. En particular, la tensién de red podra tener una diferencia de + 5% respecto al valor de la
tension nominal indicado en la placa.

Verificar que la instalacion eléctrica cumpla las normativas CElI EN 60204-1.
Los sistemas de proteccion tienen que ser utilizados en la red de alimentacion
Bombas con motor trifasico: montar en la instalacion un sistema de proteccion segun norma EN 60947

Verificar que el caudal y la altura de elevacién de la bomba correspondan a las caracteristicas
requeridas.Cerciorarse, antes de conectar las tuberias a las bocas correspondientes, que el componente
giratorio de la bomba gire libremente y no sea frenado.
Las tuberias deben de ser suportadas por anclajes y no gravar sobre la electrobomba (fig.2-A)
El diametro de la tuberia de aspiracion no debe ser menor a el de la boca de la electrobomba y debe tener inclinacion
positiva asi a la bomba (fig.2-B)
Se debe instalar una valvula de pie (fig.2-C) y una compuerta sobre la tuberia de salida para regular el caudal. Instalar
la bomba lo mas cerca posible al liquido a bombear.

ﬂ Puesta en funcién, funcionamiento y parada

Antes de cualquier trabajo, quite la corriente y asegurese que no pueda ser reactivada.

Conexion eléctrica: Tras comprobar los datos indicados en la placa de caracteristicas, lleve a cabo la conexién eléctrica
en los bornes del motor siguiendo los esquemas de fig.3, en funcién de la tensién y del nimero de fases de la linea
de alimentacion. Conectar el cable de tierra en su posicion. Una vez ejecutada la conexion, reinstalar los pasa-cables
y cerrar con atencion el tablero de bornes. Motores trifasicos: sentido horario de rotacion mirando por el lado del
ventilador del motor; en caso contrario invertir dos fases.
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Antes de arrancar el equipo, cebar la bomba llenandola de agua atraves de la tapa designada para ello.

Verificaciones a régimen: Transcurrido un periodo de tiempo suficiente para alcanzar las condiciones de funcionamiento
normal, controle que: No haya vibraciones, ni ruidos anormales; el caudal no oscile; la absorcién de corriente del
motor no supere la nominal indicada en la placa. Si se produjera una sola de esas condiciones, detenga la bomba y
busque la causa.

En caso de que la bomba permanezca inactiva en ambientes a baja temperatura o, en cualquier caso, durante
un periodo superior a los tres meses, sera conveniente vaciar la bomba por medio de la tapa designada.

La electrobombas serie M se consideran libre de mantenimiento ordinario. Para trabajos de mantenimiento extraordinario,
contacte al servicio de asistencia técnica SAER. No modifique el producto sin autorizacion previa.

Antes de realizar cualquier operacién, desconecte los cables eléctricos de alimentacién de los bornes del
motor.

ﬂ Puesta fuera de servicio y eliminacién

Una vez finalizada la vida operativa de la bomba o de alguno de sus componentes, debera procederse a su eliminacion,
de acuerdo con lo prescrito por las normativas vigentes.Debera actuarse de igual modo con el liquido contenido,
teniendo especial cuidado si el mismo esta clasificado como téxico o nocivo. Consulte la informacién sobre eliminacion
de acuerdo con la Directiva WEEE 2012/19/EU en este manual.

ﬂ Averias, causas y soluciones

Averias

Causas

Soluciones

El motor no arranca:
ningun ruido ni
vibracion

No llega tensién al cable del motor

Controlar el aparato o la linea electrica

Los fusibles han guermado

Sustituir los fusibles con otros nuevos

Cable del motor cortado

Reparar o sustituir el cable

El motor no arranca:
hace ruido y/o
vibraciones

El motor ha sido conectado de forma incorrecta

Corregir las conexiones incorrectas (Fig. 3)

El condensator es averiado (por motor
monofasico)

Sostituir el condensador

El elemento giratorio esta frenado

Qiutar y remontar la causa eventual

Los dispositos de
proteccién se
disparan

La tensidn es excesiva

Consultar la C.ia de Electricidad

Un cable estd aterrizado o en corto circuito

Reparar o sostituir el cable

El arrollamiento esta a tierra

Desmontar el motor y sostituir el arrollamiento

Bornes de cables aflojados

Apretar todos los bornes

El elemento giratorio esta bloqueado

Desmontar y revisionar

Candidad excesiva de arena en 'agua

Reducir el caudal actuando en la compuerta
de impulsion

Caudal insufficiente o
inexistente

La bomba no ha sido llenada con agua

Lienar la bomba

El tubo de aspiracion es estrecho o con goteos

Sustituir el tubo o la empaquetadura averiada

La valvula de pie esta obstruida

Limpiar o sustituir la véalvula

Rodetes atascados

Desmontar y revisar

El nivel del pozo baja mas del previsto

Controlar el caudal del pozo

Altura de impulsién
inferior a ala
declarada

Sentido de rotacién incorrecto

Modificar el sentido de rotacién

Goteos en la tuberia de impulsién

Sustituir el tubo y la empaquetadura averiados

Piezas interiores desgastadas

Desmontar y revisar

ArAire o0 gas en el agua

Consultar el fabricante

La electrobomba no
funziona
regolarmente y/o
produce vibraciones

La bomba funciona con altura de impulsion
demasiado baja

Regular la compuerta en la tuberia de
impulsion

Piezas mecanicds desgastadas

Desmontar y revisar

EI NPSH de la instalacién es insuficiente

Bajar el caudal

[

Utilice solamente repuestos originales.
Para los repuestos consulte los catélogos o contacte al servicio de asistencia técnica de SAER, especificando el tipo de
bomba, el n° de matricula y el afio de fabricacién indicados en la placa de caracteristicas.

Este producto es libre de defecto de construccion.

Conservar el manual para futuras referencias * Informaciones adicionales en nuestro sitio web www.saerelettropompe.com
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n Generalite

Avant de commencer l'installation, lire attentivement ce manuel. Le Constructeur décline toute responsabilité en cas
de non respect des instructions |nd|quees ou de usage impropre du produit.

E Mises en garde contre les accidents du travail

Ne pas respecter les prescriptions peut Ne pas respecter les prescriptions Ne pas respecter les prescriptions
entrainer des dommages pour les entraine un risque de décharges entraine le risque d’endommager le
personnes et/ou pour les équipements. électriques. moteur de la pompe ou l'installation.

Chagque intervention de transport, installation, connexion, mise en marche, contréle et éventuel entretien ou
mise hors service doit étre exécutée par un personnel expert et qualifié et conformément aux réglementations
général et local en vigueur. Il est interdit d'apporter des modifications au produit.

L'utilisateur est responsable des dangers ou des accidents envers les autres personnes ou les biens leur
appartenant.

N'utiliser la pompe/électropompe que dans les buts décrits dan cette manuel. Toute autre utilisation peut
provoquer des accidents.

Avant d’effectuer n'importe quelle opération, débrancher les cables électriques d’alimentation des bornes du
moteur. Ne pas toucher I'électropompe durant son fonctionnement.

H Transport, manutention et stockage intermédiaire

Déplacer les pompes/electropompes avec les moyens de levage nécessaires.
Respecter les normes de sécurité générales et locales en vigueur.

Spécifications techniques et utilisation

Description du produit: électropompes auto-amorgantes “JET” avec éjecteur. Les données d'identification et les données
techniques caractéristiques de la pompe/électropompe figurent sur la plaquette qui atteste la conformité aux normes
CE. Specifications techniques: voir fig. 1.Utilisation: applications civiles ou industrielles pour I'élévation d’eau claire.

Ne pas utiliser I'électropompe dans une atmosphére explosive ou pour pomper des liquides inflammables
ou dangereux.
Les pompes ne doivent pas etre utilisées pour les piscines.

Ne pas utiliser la pompe sans liquide le débit et la hauteur d’élévation de la pompe devrant étre toujours
compris parmi les valeurs indiquées dans le diagramme de fonctionnement.

B Installation

Vérifier si les données indiquées sur la plaquette, et tout particulierement la puissance, la fréquence, la
tension, le courant absorbé, sont compatibles avec les caractéristiques de la ligne électrique ou du générateur
de courant disponibles. En particulier, la tension de réseau peut avoir un écart de + 5 % de la valeur de la
tension nominale de la plaquette.

Vérifier la conformité du circuit électrique aux réglementations CEI EN 60204-1.
Les dispositifs de déconnection doivent etre prévus dans le réseau d'alimentation.
Pompes avec moteur triphasé: installer dans le systeme un dispositifs de protection selon EN 60947.

Vérifier si le débit et la hauteur d'élévation de la pompe correspondent aux caractéristiques requises.
S'assurer, avant de connecter les conduits aux orifices correspondants, que la partie rotative de la pompe
tourne librement et n'est pas freinée.
Les tuyaux doivent étre soutenus par des ancrages et ne pas graver sur I'électropompe (fig.2 —A).
Le tuyau d’aspiration doit étre parfaitement étanche a I'air et monter graduellement vers la pompe (fig.2 —B).
Le diamétre des tuyaux ne doit pas étre inférieur au diameétre des orifices de la pompe.
Monter un clapet de pied (fig.2 —C) et un robinet-vanne sur le tube de refoulement pour régler le débit.
La pompe/électropompe doit étre installée le plus prés possible du point d’aspiration du liquide.

E Mise en marche, fonctionnement et arrét

Avant d'effectuer n’importe quelle opération, couper le courant et empécher sa remise.

Connexion électrique: Apres avoir vérifié les données indiquées sur la plaquette, connecter les bornes électriques du
moteur en suivant les schémas indiqués dans la figure 3, en fonction de la tension et du nombre des phases de la
ligne d’alimentation. Connecter le cable de mise a la terre dans sa position. Aprés I'exécution de la connexion, remonter
les passe-cébles et fermer avec attention la boite de la plaque a bornes.

Moteurs triphasés: rotation dans le sens des aiguilles d’'une montre en regardant du ventilateur du moteur; dans le
cas contraire, inverser deux phases.
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Avant le démarrage, amorcez la pompe en la remplissant d’eau a travers le bouchon de remplissage.

Contréles de régime. Apres un temps suffisant pour 'atteinte des conditions de régime, il faut vérifier les conditions
suivantes: manque de vibrations ou de bruits anomaux;manque de variations dans le débit; la valeur du courant
absorbé ne doit pas excéder la valeur indiquée sur la plaquette En présence d’'une des conditions susmentionnées,
il faut arréter la pompe et chercher la cause.

Si I'électropompe reste inactivée dans des endroits a basse température ou de toute fagon pendant une
période de plus de trois mois, il convient de vider la pompe a travers le propre bouchon.

7 fentretien |

Les pompes de la série M sont a considérer comme exemptes d’entretien ordinaire. S’il est nécessaire d’exécuter
des opérations d’entretien extraordinaire, contacter I'Assistance Technique de la SAER. Ne pas modifier le produit
sans avoir préalablement obtenu la nécessaire autorisation.

Avant toute chose, coupez le courant au moteur et débranchez les cables des bornes.

E Mise hors service et élimination

Ala fin de la vie opérationnelle de la pompe/électropompe ou de certaines de ses parties, I'élimination doit étre faite
conformément aux réglementations en vigueur. Cela est valable aussi pour le liquide contenu, et tout particulierement
s'il est classé comme toxique ou nocif. Consulter les informations sur I'élimination conformément a la directive DEEE
2012/19/UE dan ce manuel.

a Pannes, causes et solutions

Pannes

Causes

Solutions

Le moteur ne
démarre pas

La tension n'arrive pas au céble du moteur

Contrélez I'appareil et/ou la ligne électrique

Les fusibles ont grille

Remplacez les fusibles par de nouveaux

Céble du moteur interrompu

Réparez ou changez le cable

Le moteur ne
démarre pas, il
provoque des bruits
et/ou des vibrations

Mauvaise connexion du moteur

Corrigez la mauvaise connexion (Fig. 3)

Panne du condensateur (seulement pour les
moteurs monophasés)

Changez le condensateur

La partie tournante est freinée

Démontez et éliminez la cause

Déclenchement des
dispositif de
protection

Le voltage est trop élevée

Faites intervenir la Compagnie d’Electricite

Un céble est a la masse ou en court circuit

Réparez ou changez le cable

L'enroulement est a la masse

Démontez le moteur et refaites 'enroulement

Le cosses des cables sont desserrées

Resserrez toutes les cosses

L'élément tournante est bloqué

Démontez et révisez

Trop de sable dans 'eau

Réduisez le débit en utilisant la vanne en
refoulement

Débit insuffisant ou
nulle

Il n’y a pas d’eau dans la pompe

Remplissez la pompe

Le tuyau d’aspiration est étroit ou a des fuites

Changez le tuyau ou la garniture usés

La clapet de pied est encrassé

Nettoyez ou changez le clapet

Les roues sont encrassées

Démontez et révisez

Le niveau du puits s’abaisse plus que prévu

Vérifie le débit du puits

Hauteur d’élévation
inférieure a celle
déclare

Mauvais sens de rotation

Changez le sens de rotation

Fuites dans le tuyau de refoulement

Changez le tuyau ou la garniture usés

Composants internes uses

Démontez et révisez

Air et gaz dans I'eau

Consultez le fabricant

La pompe électrique
ne fonctionne pas
régulierement et/ou
produit des vibrations

La hauteur d’élévation de la pompe est trop
basse.

Réglez la vanne sur le tuyau de refoulement

Des composants mécaniques sont uses

Démontez et révisez

Le NPSH de l'installation est insuffisant

Réduisez le débit

E Pieces de rechange

Utiliser seulement piéces de rechange originales.Pour commander les piéces de rechange, se référer aux catalogues
ou contacter I'Assistance Technique de la SAER en spécifiant le type de pompe, le numéro de matricule et 'année
de construction (toutes ces données sont indiquées sur la plaquette d’identification).

Produit sans défauts de construction.

SVP garder les instructions pour futures necessités ¢ Plusieurs informations sur www.saerelettropompe.com
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n Eigenschaften

Vor dem Ausfiihren jeglichen Vorgangs lesen Sie bitte aufmerksam die vorliegende Anleitung.Der Hersteller lehnt jegliche
Verantwortung fiir Folgen ab, die sich aus der Nichtbeachtung der vorliegenden Anweisungen oder durch unangemessenen
Gebrauch des Produkts ergeben.

E Unfallschutzhinweise

Die Nichtbeachtung der Vorschriften fihrt ~ Die Nichtbeachtung der Vorschriften  Die Nichtbeachtung der Vorschriften fihrt
zu eventuellen Personen- und/oder fihrt zu einer durch Stromschlége zu eventuellen Schaden am Motor, ander
Sachschaden. entstehenden Gefahrensituation. Pumpe oder an der gesamten Anlage.

Alle MaBnahmen hinsichtlich Transport, Installation, Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung und eventuelle Wartung
bzw. AuBerbetriebnahme miissen durch erfahrenes Fachpersonal durchgefiihrt werden und unter Beachtung der
allgemeinen und 6rtlich geltenden Sicherheitsvorschriften. Die Manipulierung des Produktes ist untersagt.
Der Benutzer ist anderen Personen oder ihrem Eigentum gegentber fir Gefahren oder Unfélle verantwortlich.
Die Pumpe / Elektropumpe nur fir die im Abschnitt 4, beschriebenen Zwecke benutzen. Jeder andere Gebrauch
kann Unfélle verursachen.

Ziehen Sie vor jeglichen Arbeitsgangen die Stromversorgungskabel von den Motorklemmen ab. Beriihren Sie die
Elektropumpe nicht, solange sie in Betrieb ist.

H Transport, Umsetzung und zwischenzeitliche Einlagerung

Die Pumpen/Elektropumpen miissen mit geeigneten Transport- und Hebevorrichtungen gehoben, bewegt oder beférdert
werden.
Beachten Sie die geltenden allgemeinen und értlichen Sicherheitsvorschriften.

u Technische spezifikationene und Einsatz

Produktbeschreibung: selbstansaugende Elektropumpen ,Jet“ mit Ejektor. Die Kennzeichnungen und technischen Daten der
Pumpe/ Elektropumpe werden auf dem Typenschild angegeben, das die EU-Konformitét bescheinigt. Technische Eigenschaften:
Siehe Abb. 1. Verwendung: Hausgebrauch und industrielle Anwendungen fiir das Absaugen von sauberem Wasser

Verwenden Sie die Elektropumpe nicht in explosionsgefédhrdeter Umgebung oder zum Pumpen von entziindlichen
oder gefahrlichen Flussigkeiten.
Die Pumpen sind fiir die Scwimmbader nicht zu verwenden.

Zur Vermeidung schwerer Schaden an den Bauteilen wird empfohlen: die Pumpe nicht ohne Fliissigkeit zu betreiben;
Verwenden Sie die Pumpe immer mit einer Férdermenge und Férderhohe, die innerhalb der im Betriebsdiagramm
angegebenen Werten liegt.

E Inbetriebnahme

Priifen, ob die auf dem Schild angegebenen Daten und insbesondere Leistung, Frequenz, Spannung und Stromaufnahme
mit den Eigenschaften der verfligbaren Stromleitung oder Stromgenerators kompatibel sind. Im Einzelnen kann die
Netzspannung eine Abweichung von + 5% des auf dem Schild aufgefiihrten Nennspannungswertes aufweisen.

Prifen Die Entsprechung der Elektroanlage mit den Normen CEI EN 60204-1

Die Ausschaltungseinrichtungen missen im Versorgungsnetz vorgesehen werden.

Fir die Pumpen mit dem dreiphasigen Motor: in die Anlage muss ein Schutzschalter nach den Normen EN 60947
installiert werden.

Prifen, ob die Leistung und die Férderhdhe der Pumpe den angeforderten Eigenschaften entsprechen.
Vor Anschluss der Leitungen an die entsprechenden Offnungen sicherstellen, dass der rotierende Teil der Pumpe
frei dreht und nicht gebremst ist.
Die Leitungen miissen durch Verankerungen getragen werden und durfen nicht auf der Elektropumpe lasten (Abb. 2 — A).
Der Durchmesser der Saugleitung darf nicht kleiner als der Eingangsdurchmesser der Elektropumpe sein und die Saugleitung
muss steigend zur Pumpe verlegt sein. (Abb. 2 — B).
Installieren Sie ein Bodenventil (Abb. 2 — C) und einen Absperrschieber auf die Druckleitung, um die Wasserfiihrung zu
regulieren. Installieren Sie die Pumpe so nah wie mdglich an die anzusaugende Flussigkeit.

ﬂ Inbetriebnahme, Betrieb und Abschalten

Vor der Einleitung jeglicher Arbeitsgénge schalten Sie den Strom ab und vergewissern Sie sich, dass er nicht
zugeschaltet werden kann.

Stellen Sie nach Uberpriifung der auf dem Kennschild angegebenen Daten den elektrischen Anschluss an den Motorklemmen
her und beachten Sie dabei die Schaltplane in Abb. 3 hinsichtlich der Spannung und der Anzahl der Phasen an der
Speiseleitung. SchlieBen Sie das Erdungskabel an die einige Position. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, befestigen
Sie die Kabeldurchfiihrungen wieder und verschlieBen sorgféltig das Gehduse des Klemmbrettes.
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Vor der Inbetriebnahme die Pumpe durch den dafiir vorgesehenen Verschlussstopfen mit Wasser vorfillen.

Tests bei Betrieb: Uberprifen Sie nach einer zum Erreichen der Betriebsbedingungen ausreichenden Zeit, ob: weder
Erschitterungen noch ungewéhnliche Gerausche auftreten, keine Schwankungen bei der Férdermenge bestehen; die
Stromaufnahme des Motors nicht den auf dem Kennschild angegebenen Wert Uberschreitet. Liegt auch nur eine dieser
Bedingungen vor, stoppen Sie die Pumpe und suchen Sie nach der Ursache.

Bei Untatigkeit der Pumpe / Elektropumpe in Umgebungen mit niedriger Temperatur oder in jedem Fall fir einen
Zeitraum von mehr als drei Monaten ist die Pumpe zu entleeren und durch Anbringung spezieller Produkte an den
Oberflachen zu schiitzen. Wenn die Pumpe in einer Umgebung mit niedriger Temperatur oder fiir einen Zeitraum
von mehr als drei Monaten nicht in Betrieb genommen wird, ist es angebracht, das Wasser tiber den entsprechenden
Verschlussstopfen abzulassen.

Die Elektropumpen der Serie M bendtigen keine ordentliche Instandhaltung. Wenden Sie sich flir auBergewdhnliche
Wartungsarbeiten an den Technischen Kundendienst der Firma SAER. Nehmen Sie ohne vorherige Genehmigungen keine
Veranderungen am Produkt vor.

Ziehen Sie vor jeglichen Arbeitsgdngen die Stromversorgungskabel von den Motorklemmen ab.

E Ausserbetriebsetzung und entsorgung

Nach Ablauf der Lebensdauer der Pumpe / Elektropumpe oder einiger ihrer Teile muss deren Entsorgung unter Einhaltung
der gultigen Vorschriften erfolgen. Dies gilt auch fur die hier enthaltene Flussigkeit, insbesondere wenn sie als giftig oder
schadlich eingestuft wird. Informationen zur Entsorgung geman WEEE-Richtlinie 2012/19/EU in diesem Handbuch.

E Storungen, Ursachen und Abhilfe

Stérungen Ursachen Abhilfen
Der Motor startet nicht und | Auf dem Motorkabel liegt keine Spannung. Das Gerat und/oder die Stromleitung tberpriifen.
es ist kein Geréusch oder | Die Schmelzsicherungen sind durchgebrannt. Schmelzsicherungen ersetzen.
Vibration festzustellen. | g Motorkabel ist unterbrochen Das Kabel reparieren oder ersetzen.
Der Motor startet nicht, aber | Der Motor wurde falsch angeschlossen Die eventuellen falschen Anschliisse korrigieren (Abb. 3)
esist ein Gerdusch oder | Der Kondensator ist defekt (nur bei Einphasenmotoren) | Den Kondensator ersetzen.
eine Vibration festzustellen. |"Das rotierende Element ist gebremst. Zerlegen und die eventuelle Ursache entfernen.
Die Schutzvorrichtungen | Die Spannung ist zu hoch Sich mit den Stromversorgungsbetrieben in
schalten ein. Verbindung setzen.
Ein Kabel ist geerdet oder kurzgeschlossen. Das Kabel reparieren oder ersetzen.
Die Wickelung ist geerdet. Den Motor zerlegen und die Wickelung neu ausfiihren.
Die Kabelklemmen sind gelockert. Alle Klemmen anziehen.
Das rotierende Element ist blockiert. Zerlegen und Uberpriifen.
Im Wasser befindet sich eine zu groBe Sandmenge. Die Wasserfihrung durch Verwendung des
Absperrschiebers an der Druckleitung reduzieren.
Zu geringe oder keine Die Pumpe wurde nicht mit Wasser gefiillt. Die Pumpe fiillen
Wasserfuhrung Die Saugleitung ist eng oder leckt. Die Leitung oder die Dichtung ersetzen.
Das Bodenventil ist verstopft. Das Bodenventil sdubern oder ersetzen.
Die Laufréder sind verstopft. Zerlegen und Uberpriifen.
Der Wasserstand im Brunnen ist niedriger als vorgesehen. | Die Wasserfiihrung im Brunnen Uberpriifen.
Die Forderh6he ist Die Drehrichtung ist falsch. Die Drehrichtung &ndern.
niedriger als angegeben. | Die Druckleitung leckt. Die Leitung oder die Dichtung ersetzen.
Innenteile sind abgenutzt. Zerlegen oder iberpriifen.
Luft oder Gas im Wasser Sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
Die Elektropumpe Die Pumpe [&uft mit einer zu geringen Forderhéhe. Regulieren Sie den Absperrschieber an der Druckleitung.
funktioniert unregeiméBig | Die mechanischen Teile sind abgenutzt. Zerlegen und Uberpriifen.
und/oder vibriert. Der NPSH-Wert der Anlage ist unzureichend. Die Wasserfiihrung verringem.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Schlagen Sie zu den Ersatzteilen in den Katalogen nach oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst der Firma
SAER unter Angabe von Pumpentyp, Seriennummer und Baujahr, die dem Kennschild entnommen werden kénnen.

Das vorliegende Produkt ist frei von Herstellungsméangeln.
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n Generalidade

Antes de executar qualquer operacao, leia cuidadosamente este manual. O fabricante declina qualquer responsabilidade
por consequéncias derivantes da falta de observagao das indicagdes escritas ou por uso impréprio do produto.

E Advertéencias contra inforttinios

Nao observar estas indicagdes Nao observar estas indicagdes Nao observar estas indicacdes
ocasiona um risco de danificagdo as  ocasiona riscos de choques eléctricos.  ocasiona um risco de danificagdo ao
pessoas e/ou objectos. motor, & bomba ou & instalacéo.

Oualquer intervengao referente ao transporte, a instalagdo, a conexao e ao pér em funcionamento, a utilizagao
e a eventual manutenc&o ou a colocagéo fora de uso, deve ser executada por pessoas preparadas tecnicamente
e qualificadas e em conformidade com as normas de seguranca gerais e locais em vigor.
E proibido modificar o produto.

O utilizador é responsavel pelos perigos ou incidentes provocados a outras pessoas ou a sua propriedade.
Utilize a bomba / electrobomba somente para os fins descritos no paragrafo “4”. Qualquer outra utilizagao
pode provocar infortunios.

Antes de efectuar qualquer operagéo, desligue os cabos eléctricos de alimentag&o dos bornes do motor. Nao
toque a electrobomba quando esta a funcionar.

u Transporte, movimentacéo e armazenamento intermédio

Mova as bombas/eletrobombas com os meios de elevacédo necessarios.
Cumprir as normas de seguranga gerais e locais em vigor.

n Caracteristicas técnicas e Utilizacao

Descricdo do produto: Electrobombas auto-escorvantes “jet” com ejector. Os dados identificativos e os dados técnicos
caracteristicos da bomba / electrobomba estéo citados na placa que comprova a conformidade com as normas CE.
Caracteristicas técnicas: veja fig. 1. Emprego: uso civil e industrial para levantamento das aguas limpas.

Nao utilize a electrobomba em atmosfera explosiva ou para o bombeamento de liquidos inflamaveis ou
perigosos. N o
As bombas no deben ser utilizada en piscina.

Né&o fazer girar a bomba sem liquido; _ . )
Utilizar sempre a bomba para um vazao e altura compreendido nos valores do diagrama de funcionamento.

E Instalacao

Verifique se os dados indicados na placa, e especialmente a poténcia, a frequéncia, a tenséo, a corrente
absorvida, sdo compativeis com as caracteristicas da linha eléctrica ou do gerador de corrente disponiveis.
Especialmente a tensdo de rede pode estar afastada de 5% do valor da tensdo nominal da placa.

Verifique se a instalagdo eléctrica corresponde as normas CEl EN 60204-1.
Os sistemas de protecao deben ser instalados en la red de alimentagao.
Bombas com motor trifasico: poner en la instalagao um sistema de prote¢ao como previsto das norma EN 60947

Verifigue se a vazdo e a altura de elevagdo da bomba correspondem as caracteristicas pedidas.
Certifique-se, antes de conectar as canalizagdes as suas relativas bocas, que a parte rotatéria da bomba
rode livremente e nao esteja travada.
Os tubos devem ser mantidos com ancoragens e o seu peso nao deve sobrecarregar a electrobomba (fig.
O didmetro do tubo de aspiragdo nao deve ser inferior aquele da boca da electrobomba e deve ter inclinagao positivo
em direcgdo a bomba (fig.2 —B).
Instale uma valvula de pé (fig.2 —C) e una valvula de corredica no tubo de saida para regular a vazao.
Instale a bomba o mais perto possivel do liquido a ser aspirado.

E Por em funcionamento, funcionamento e paragem

Antes de efectuar qualquer operagao, retire a corrente e certifique-se de que ndo possa ser restabelecida.

Ligacao eléctrica. Depois de ter verificado os dados indicados na placa, faga a ligagao eléctrica nos bornes do motor
respeitando os esquemas da fig. 3, em fungdo da tensé@o e do numero de fases da linha de alimentagéo. Conecte o
cabo de terra na prépria posicéo. Depois de ter feito a conexao, monte novamente os passa-fios e feche com cuidado
a caixa de conexoes.

Motores trifasicos: rotagado no sentido horario visto pelo lado da ventoinha do motor; caso contrario inverta duas fases.
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Antes de ligar, escove a bomba enchendo-a de dgua através da tampa apropriada.

Verificagdes em regime: Depois de um periodo de tempo suficiente para alcancar as condi¢es de regime, verifique
se: nao existem vibragdes, nem ruidos andmalos; ndo existem oscilagdes no vazao; a absorgdo de corrente do motor
ndo ultrapassa aquela indicada na placa. Mesmo se houver somente uma destas condlgoes pare a bomba e procure
acausa.

Quando a bomba permanecer inactiva em ambientes com temperatura baixa ou por um periodo superior a
trés meses, é apropriado esvazia-la da agua através da tampa apropriada.

As electrobombas da série M ndo precisam de manutengéo ordinaria. Para operages de manutengéo extraordinaria,
consulte a assisténcia técnica de SAER. Nao efectue modificagdes no produto sem ter tido autorizagdo prévia.

Antes de efectuar qualquer operacéo, desligue os cabos eléctricos de alimentagdo dos bornes do motor.

E Colocar fora de uso e eliminar

No término da vida util da bomba /electrobomba ou de algumas das suas pecas, deve-se elimina-las respeitando as
normas em vigor.Isto vale também para o liquido contido na mesma, prestando atencéo especial se o liquido tiver
sido classificado como nocivo ou téxico. Consulte as informagdes sobre o descarte em conformidade com a Directiva
WEEE 2012/19 / UE neste manual.

9. | Enguicos, causas e solugées

Enguico

Causa

Solucao

O motor ndo pega,
nenhum rumor ou
vibragdo

Nao chega tenséo ao cabo do motor

Controle a aparelhagem e/ou a linha eléctrica

Os fusiveis estdo queimados

Substitua os fusiveis

Cabo do motor interrompido

Conserte ou substitua o cabo

O motor ndo pega,
produz rumores e/ou
vibragdes

O motor foi conectado de maneira errada

Corrija qualquer conexao errada (Fig. 3)

O condensador esta engui¢ado (s6 motores
monofasicos)

Substitua o condensador

A peca rotatdria esta travada

Desmonte e elimine a eventual causa

Os dispositivos de
proteccao pulam

Atens@o é muito alta

Chame a sociedade eléctrica

Um cabo estd ligado a massa ou esta em
curto-circuito

Conserte ou substitua o cabo

O enrolamento esté ligado a massa

Desmonte o motor e faga novamente o enrolamento

Bornes dos cabos afrouxados

Aperte todos os bornes

A parte rotatdria esté bloqueada

Desmonte e faga a revis@o

Excessiva quantidade de areia na dgua

Reduza a vazao utilizando a valvula de corredica
no tubo de saida

Vazao insuficiente ou
nenhum

A bomba néo foi enchida de 4gua

Encha a bomba

O tubo de aspiracéo esta apertado ou estd a perder

Substitua o tubo ou 0 empaque

A valvula de pé esté obstruida

Limpe ou substitua a valvula

Turbinas obstruidas

Desmonte e faga a reviséo

O nivel do poco se abaixa além do previsto

Verifique a vaz&o do pogo

Altura de elevagéo
inferior aquela
declarada

Sentido de rotacéo errado

Mude o sentido de rotacao

Perdas no tubo de saida

Substitua o tubo ou 0 empaque

Pecas internas desgastadas

Desmonte e faga a revis@o

Ar e gas na dgua

Chame o fabricante

A electrobomba tem um
funcionamento irregular
e/ou vibra

Abomba funciona com a altura de elevacdo muito baixa

Regule a vélvula de corredica no tubo de saida

Pecas mecénicas desgastadas

Desmonte e faca a revisdo

O NPSH (altura de elevagéo) da instalagéo é
insuficiente

Reduza a vazéo

m Pecas sobresselentes

Utilize somente pegas sobresselentes originais. Para as pecas sobresselentes consulte os catalogos ou contacte a
assisténcia técnica de SAER, especificando o tipo de bomba, n° de matricula e ano de fabricagao que podem ser
lidos na placa identificativa.

Este produto ndo possui defeitos de fabricagao.
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OBLLUIAA MHOOPMALIMA

I'Ipexne YeMm nNpou3BoAnNTb Kakve-nm6o onepauun ¢ HaCOCOM, BaXXHO BHUMATesIbHO 03HAKOMUTLCA C HacToALen I/IHCprKuI/IeI;I no
Kennyarauum u Oﬁcﬂy)KVIBaHIMO. I'Ipomaao,u,menb He HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a HenpaBuIbHOE MUCMOMb30BaHUM HAacoCa 1 3a NOBPEXAEHUA,
Bbl3BaHHble 3Kcnnya'raume|7|, He COOTBeTCTByK)LLleI7I [LlaHHOM WHCTPYKLUK, UU CamMOBOJbHBIM BMELIATENbCTBOM B pa60Ty MaLlluHbI.

2. | vHoOPMALMA MO BE3ONACHOCTH

MpenocTepeskeHue, KOTOPOMY HYXHO HecobniofeHie MHCTPYKLWiA MOXET HecobniopeHe MHCTPYKLuiA MOXET
CnegoBaTb, YTO6bI rapaHTUpPOBaTh NPUBECTY K MOPAXEHMIO 3MEKTPUYECKUM NPVBECTY K NOBPEXAEHWIO ABUraTENs
6e30MacHOCTb TOKOM Hacoca unu cucTembl

Jioban TpaHCNOPTMPOBKA, YCTAHOBKA, MOAKMIOYEHIE, 3amyCK, yNpaBeHne n BOSMOXHOE 06CMyXMBaHWe UMK NpeKpaLleHne
paboTbl AOMKHO OCYLIECTBNATLCA 0BYHEHHBIM U KBANMULMPOBAHHBIM NEpPCOHanoM. Kpome Toro BO BHUMaHWE [OMKHbI
NPUHUMATLCA BO3MOXHbIE MECTHble TPe6OBaHNA 1 YKa3aHUA, He YNOMAHYTLIE B AaHHON MHCTPYKUMW. Onpepnenexne
TEXHMYECKOro KBanunumMpoBaHHOro nepcoHarna npueeaeHo B Hopmatusax IEC 60364

BmeLwatenscTBo B paboTy u3aenuA 3anpeLyeHo.

lonb30BaTenb HECET OTBETCTBEHHOCTb 38 BO3MOXHbIE HECHACTHbIE CMyyau, CBA3aHHbIE C PABOTON U3AEMUA B OTHOLLEHWN APYTAX L.
Vicnonb3yiiTe aneKTPOHAcOC TOMbKO ANA Lenel, OnucaHHbIX B NyHKTe 4. Jlio6oe apyroe Mcnonb3oBaHue MOXET cTaTb
MPUYMHOW HECYACTHOTO CAyYan.

I'Ipe)K,ue 4eMm NpUCTynnTb K KaKkoi-nmbo onepauuu, OTKNKYUTE ANeKTponuTaHue oT ABuratenAa. Bes Hafo6HOCTM He KacaiiTech
Hacoca BO BpemMA ero paﬁOTbI.

H TPAHCIMOPTUPOBKA, MNEPEMELLEHME U MPOMEXYTOYHOE XPAHEHUE

MNepemewarb HaCOCbI/SFIeKTpOHaCOCbI cnepyeT Hagnexatmmu noabemMHbIMK CpeacTBamMu.
Cobnioaathb 06LUMe U MECTHbIE DeliCcTByIOWME NpaBKna TeXHKN 6e30nacHoCTy.

n TEXHUWYECKUE CMELUUOUKALUN U NCNOJIb3OBAHUE

OrimcaHie NpopyKTa: ANeKTPUIECKUe HACOCh! € NepechepuitHbIM paBosMM KonecoM. MaeHTUdNKaLMOHHbIE AaHHbIE 1 TEXHUYECKIE XapaKTePUCTUKI
Hacoca/ aNeKTPOHAcoca yKka3aHbl Ha TMMOBOM Tabnnyke Hacoca, NOATBEPXAAIOLLEM ero COOTBETCTBUE cTaHaapTam EC. TexHuyeckue CBOACTBA:
cM. puc. 1. [pumeHeHue: nogaya YiCcToil BOAb! W XXUAKOCTEN B CENbCKOM XO3ANCTBE, MPOMbILUIIEHHOCTH, BbITOBOM YAaCTHOM CEKTOpE.

Karerop1iecku BOCTIPELLAETCA WCTIONb30BATH AMEKTPUYECKMI HACOC BO B3PLIBOOMACHO! ATMOCHEPE WIN [i/IA MepeKamnBaHms
TIErko BOCTNaMEHAIOLUMXCA XUAKOCTENA. [laHHbIe HACOChI He AOMKHbI 6bITb UCNONb30BaHbI AIA 6aCCEAHOB.

Hacoc npuroaeH AnA aKkcnyaTauum TONbKO € YUCTOM BOAOM, 683 TBEPABIX 1 ANMHHOBONOKHUCTBIX BKIIOYEHWI, a Takxe 6e3
Macna. 3anpelLaeTcA UCrofb30BaTh HACOC MPU OTCYTCTBUN XKUAKOCTU. HACTOATENbHO PEKOMEHAYETCA UCTIONb30BATb HACOC
C HaropoM 1 NoJaver, CoOTBETCTBYIOWMMI PaBoyelt auarpamme.

5. )] ycTAHOBKA
OBLUNE CBEEHWA

Y6eauTecb, 4TO AaHHbIE, YyKa3aHHble Ha Wnnbae, a UMEeHHO Cina TOKa, 4acToTa, HanpAXeHue, nornoLaemblit Tk COOTBETCTYIOT
NOAKNO4aEMOMY ANEKTPOMUTAHUIO. B yactHocTw, HanpAXeHWe NUTaH1A He AOMKHO 0TIn4aTbCA 6Gonee Yem Ha +5% OT HOMUHABHOTO.

YbeauTech, 4TO aneKTpudeckan cuctema cootBeTcTByeT ctaHaapTy CEl EN 60204-1. MexaHU3Mbl OTKIOYEHUA AOMKHbI
MPUCYTCTBOBATb B CETU NUTaHNA. Hacockl ¢ TpéxchasHbiM ABUraTenem: Heo6xoaMMO YCTaHOBUTL 3aLLMTHOE YCTPOMCTBO
cornacHo EN 60947.

Y6eauTech, 4TO CKOPOCTb MOTOKA 1 HANOP HACoCa COOTBETCTBYIOT TPEBYIOLMMCA XapaKTepucTikam. Mpeskae Yem noakmo4aTb
Tpy6onpoBoAbl, y6eanTECh, YTO Ban HAacoca BpalLaeTcA CBOBOAHO.

Tpy6KM AOMKHBI NOAAEPXMBATLCA ONOPamu, 4TOBbI X BEC HE MOBPEAMI HYaCTM ANeKTpoHacoca (puc. 2-A).

BcacbiBatoLumii 1 HanopHbI TPyGoNpPOBOA AOMXKHbI ObiTb 3aKpenneHsbl BO M3bexaHne nepeaaqu Harpy3kn Ha Kopnyc Hacoca (puc. 2-A).
[lnameTp BCacbiBatoLLero Tpy6onpoBoaa ACMKEH COOTBETCTBOBATL ANAMETPY BCachIBaIOLLEro NaTpybka Hacoca. YCTaHOBIUTE BCaChiBaIOLLIIA
Tpy60NpPOBOA C NONOXMTENbHBIM YKIIOHOM B CTOPOHY Hacoca (cM. puc. 2-B). Mo BO3MOXHOCTM Hacoc cneadyeT ycTaHaBnMBaTh Kak MOXHO
6rxe K TouKe BoAo3abopa. 3auKeupyiiTe HXKHNIA KnanaH (cM. puc. 2-C) 1 ¢ NOMOLLbO 3an0pHOro BEHTUNA Ha HanopHom Tpy6onposoae
OTperynupynTe nogady Hacoca.

E BBO/J B 9KCNNYATALIMIO, PABOTA N OCTAHOBKA

lMpexae YeMm NpUCTYNUTb K Kakoit-nubo onepaum, OTKMIOYUTE INEKTPONUTAHNE OT ABUraTend W NpuMUTe Mepbl No
NPeAOTBPALLEHIO €r0 CYYaliHOrO BKMIOYEHWA.
lMocne cBepkM C faHHbIMM, YKa3aHHbIMW Ha TUMOBOW Tabnuyke Hacoca, NOACOEAMHUTE NMPOBOAA SNEKTPONUTAHUA K KOHTaKTam
9NEKTPOABUraTENs, CeayA ANEKTPUYECKON CXeMe, NOKa3aHHbIM Ha pUC. 3, B COOTBETCTBUM C HAMPAXEHUEM U KONMYECTBOM (a3 Ha
MHAM MTaHuA. MoakniounTe Kabenb 3a3eMnenmna. 3aKpoiTe KNeMMHYI0 KOPOOKy. [inA TpéxdasHbix ABuraTenen: npaBubHOe HanpaeneHme
BpALLEHMA MO YaCOBOIA CTPENKe, €CNN CMOTPETb CO CTOPOHBI NPMBOAA BEHTUNATOPA. B NpoTMBOMONOXHOM Cry4ae NOMEHANTE MecTamun
niobble Ase hasbl.
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Mpexae Yem npucTynatb K paboTe, 3anenTe HAaCOC BOAOW Yepe3 3anvBHYIO NPo6Ky.,

Yepes HeKOTOPOe BPEMA, AOCTATO4HOE ANA CTabunnsaLmy paboTbl Hacoca HeObX0AMMO NPOBEPUTH CReayloLLee: cHanaHCMpoOBaHHOCTb NoAAYM,
noTpebnAEMbIV TOK, paBHbIil YKa3aHHOMY Ha TUMOBOW Tabaike Hacoca. B MpoTUBHOM Criy4ae HeobX0AMMO OCTAHOBUTb HACOC U BbIABUTH MPUHMHY.

Ecnu Hacoc He ucnonb3yeTca Gonee TPEX MECALIEB UMW NPOCTAMBAET NPW OTPULIATENBHOI TEMNEPaType OKpy>KatoLLeii cpeab!
Heo6X0ZMMOo CuTh BOAY 13 Hacoca.

OBCNY)XUBAHUE

AnekTpoHacockl cepun M He TpebytoT ocoboro 06cnyxuBaHuA. B cnyqae npoBeaeHnA Kakoro-nbo TEeXHUYECKOro 06CnyXuBaHuA
CBAXMTECH CO Cnyx60i cepucHon noaaepxkn SAER. He BHOCUTE M3MEHEHWIA B KOHCTPYKLUMIO Hacoca 6e3 npeaBapuTensHoOro
COMacoBaHNA C MPOM3BOANTENEM.

Mpexae 4Yem NpucTynuTb K Kakoin-nmbo onepauuu, OTKIIOYATE 3NEKTPONMTaHNE OT ABUraTena U NpuMUTe Mepsl no
NPeOTBPALLEHMIO €r0 Cy4aiHOrO BKITIOYEHIA.

8. ) yTunusauma

[0 OKOHYaHWIo CPOKa 3KCMnyaTaumui Hacoc v Nban u3 ero yacTeit [OMXKHbI 6bITb YTUNN3MPOBAHDI C COBMIOAEHNEM CYLLECTBYHOLMX yKaSaHMI;I.

E HEUCNPABHOCTW, NPU4YUHbI NYCTPAHEHUE

HeucnpaBHoOCTH MpuynHbI YcTpaHeHue
[lsuratens He HeT HanpsXeHua Ha aBuraTene. [MpoBepbTe NpK6Op W/ UMK INEKTPONMUTAHME.
3anyckaeTCA: HeT Hu [Neperopeny NpeaoXpaHUTENN. 3amMeHuTe NpeaoxpaH1Tenu.
Luyma, Hu BuGpaLM. MoBpex/aéH kabenb anekTpogsuraTensa. 3ameHuTe Kabenb aneKTpoABUraTens.
[lBuratens He [Buratenb 6bin NOAKNIOYEH HEMPaBMIIBHO. VcnpaBbTe HeNnpaBuUIbHOE COEAMHEHNE.
3anyckaeTcA: U3AaT WyM | HeucnpaseH KOHAEHCATOP (TONbKO OAHOMA3Hoe 3ameHunTe KoHAeHcaTop.
W/ wnm BuGpupyeT UCTIONHEHVe)
Pabo4ee koneco 3a6noKMpoBaHo. PazbnokupyiiTe paboyee Koneco.
BbiknioyatoTeA CnULIKOM BbICOKOE HanpAXeHHe. O6patuTech B OpraH, 0TBETCTBEHHbIA 32
3alUNTHbIE YCTPONCTBA 3NEKTPUYECKYIO NPOBOAKY.
KopoTkoe 3amblkaHue Kabena. [MounHNTE Unu 3amenuTe Kabenb.
O6moTKa 3a3emneHa. [leMOHTUpyiATE fiBUraTeNb M NepemoTanTe 06MOTKY.
OcnabneHbl KNeMMbl aNEeKTpoABUraTena. 3akpenuTe Knemmbl.
3abnok1poBaH Ban Hacoca. [leMOHTMpYIATe 1 TLATENbHO OCMOTPUTE.
YpesmepHoe KONM4ECTBO Necka B BOAe. CokpaTtnTe nojaqy, UCnonb3ayA 3anopHblil KnanaH.
HeznocTaTouHbIA unm Hacoc He 6bin 3an0nHeH BOAONA. 3anonHuTe Hacoc.
HYNeBOoi MOTOK. BcacbiBarowan Tpyba CMLIKOM Y3KaA nin He 3ameHuTe Tpyby 1 NpoBepbTe pe3bboBble
repMeTuyHa. COBLMHEHNA.
HwxHwit KnanaH 3akynopeH. [MpoyncTUTE N 3aMeHNTe KnanaH.
Paboune konéca 3aKkynopeHb!. Pasbepute 1 npoBepbTe.
YPOBEHb XIAKOCTI NOHNIUICA. [poBepbTe YpOBEHb.
Hanop Huxe HanpasneHue BpalyeHnA owmnboyHo. V13meHuTe HanpaBneHue BpaLleHua
3aABNEHHOTO HerepmeTnyHoCTb HanopHoro Tpy6onpoBsoaa. 3ameHnTe NOBPEXAEHHYIO TPYOY MMM CabHUK
VI3HoC BHYTpeHHWX AeTanen Pas6epuTe u ucnpasbTe.
Hanuume rasa unm Bo3fyxa B Boge. CBAXMTECH C KOHCTPYKTOPOM.
OneKTpoHacoc Hacoc pa6oTaeT npuCIMKKOM HU3KOM Hanope. Pasbepute v ncnpasbte.
paboTaet HepoBHO V/3Hoc feTaneit. Pas6epuTe n 3ameHuTe.
W v BnGpupyeT BbicoTa cTon6a XuaKocTu Hag BCachlBatoLLM OTperynupyiTe 3anopHbIi Knanax Ha Ha HanopHoM
naTpybKoM CUCTEMbI HEAOCTATO4HA. narpybke.

Ecnv Bo3HuKkaeT npobrnema, onucaHme KOTopoi OTCYTCTBYET B JaHHON TabnunLie, CBAXMTECH C Halleit CepBrcHOIA Cryx6oi.

o} sanpcr |

Vicnonb3yiiTe TOMbKO OpUrMHANbHbIE 3an4acTy.

Yrobbl 3aKa3aTb 3an4acTu, 06paTUTECh K Karanoram Ui CBAXMUTECH co Cryx6oii Texnoaaepxkin SAER, Ha3Bas Tvn Hacoca, CepuitHbIi
HOMeP ¥ roA BbIMycKa (BCe 3TW aHHbIe MOXHO HaiTW Ha MAEHTU(NKALMOHHOI NNacTUHKE).

[JlaHHbIi NPOAYKT He MMeeT NPON3BOACTBEHHbIX [ehEeKTOB.
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O - Traducerea instructiunilor originale

ELETTROPOMPE
d c 8 , -
D - 8 0 * 0 8 3 - X
8 s 8 8 - -+ -0
5
d * C - s , 8 +
L ~ C - - *
8 3 - 3-*
H X _
F _ -C N -5 F -
, 3 ,- _L;v5 1 o , , 0- - -
d 0 , 8 s - -
3 -5
e 0~ + 3 - s 8 [¢] 8
3 5L - - + 4 C -8 C
0 0 35
\ X [z
+ X e 5 J s
* 8 L , 5 d R
; Eil .
+ X 0 5 A s * - 5r”
* + 0 3 *L A 0 r 3d ,
-0 *-u
\ 5 D + * -5
L, *- 3 5 A ; _
, 5
A 5 \ C 5
d 0-+ c -~ -5 D s , CO0-+
- N
; - 3- 5 D + , 5
6 3- C -5 \ 3 C 4
D + F 0 - -5 L 5
m 0 5 A , C - |d , 5
-5
_ 0 - co -5 A C 5
\ C 0 5 D , 3
F N Fl 3 4 -* 5 J s
-~ - D s R + -5 _ s
| + 5 d ) -
* D T
F -0 , pF * , ¢ C -5 1A .
*. +o0 4B *- -5
* * 5 D +
d -, 4 Fv
s 0 -5
FX ?
* 4 5 F 8
_L;v8 ~ 8 + r 0 -
0 ub
L 0 0 5

Pastrati manualul pentru referinte ulterioare e Informatii suplimentare pe: www.saerelettropompe.com
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ELETTROPOMPE

IT - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

La Ditta SAER Elettropompe S.p.A. con sede in via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy, dichiara che le elettropom-
pe centrifughe per il sollevamento di acque pulite serie M
M-INOX

sono conformi alle prescrizioni della Direttiva macchine (2006/42/CEE)
Direttiva Compatibilita Elettromagnetica (2014/30/UE)
Direttiva RoHS (2011/65/EU - 2015/863/EU)
EN - DECLARATION OF CONFORMITY
SAER Elettropompe S.p.A. with headquarters at Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy, hereby declares that the
centrifugal electric pumps, for clean water raising, series
X
are in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
Electromagnetic compatibility — directive (2014/30/EU)
RoHS Directive (2011/65/EU - 2015/863/EU)
ES - DECLARACION DE CONFORMIDAD
La empresa SAER Elettropompe S.p.A., con sede en calle Circonvalazione n° 22 - 42016 Guastalla (Reggio nellEmilia) - Italia,
declara que las electrobombas monobloc con impulsor individual, para la elevacion de aguas limpias, de las series

X
Cumplen la Directiva Maquinas (2006/42/EC)

Directiva Compatibilidad electromagnética (2014/30/EU)
Directiva RoHS (2011/65/EU - 2015/863/EU)
FR - DECLARATION DE CONFORMITE

La Société SAER Elettropompe S.p.A. dont le siege se trouve & via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia) - ltalie,
déclare que les électropompes monobloc avec un seul turbine, pour I'élévation d'eau claire, série

sont conformes aux Directive Ma;(hines (2006/42/EC)

Directive Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU)

Directive RoHS (2011/65/EU - 2015/863/EU)
Die Firma SAER ELETTROPOMPE S.p.A. mit Sitz in Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE), erklart, dass die Blockelektropumpen
mit einzelnem Laufrad fiir das Absaugen vom sauberen Wasser, serie

X
mit den Vorschriften der Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)
Elektromagnetische Vereinbarkeit Richtlinie (2014/30/EU) iibereinstimmen
RoHS Richtlinie (2011/65/EU - 2015/863/EU)
PT - DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A firma SAER Elettropompe S.p.A. com sede na via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Itdlia, declara que as Electrobomba
monobloco com turbina individual, para levantamento das aguas limpas, da série

X
estdo conformes, as Directiva Maquinas (2006/42/EC

Directiva Compatibilidade electromagnética (2014/30/EU)
Directiva RoHS (2011/65/EU - 2015/863/EU)

[\
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ELETTROPOMPE

RU - CBUOETEJIbCTBO O COOTBETCTBUU TPEBEOBAHUAM

SAER Elettropompe S.p.A., via Circonvallazione, 22-42016 Guastalla (RE) - Italy, AaHHbIM 3aABRAET, YTO MOHOBNOYHbIE ANEKTPOHACOCHI
C 0AHUM PaBboynM KONecoMm npeaHasHaueHHble ANA NoAbEMA YNCTO BOAbI Cepun

X
COOTBETCTBYIOT NPeAnUcaHusam AMPEKTUBLI NO MallMHocTpoeHuto (2006/42/EC

[OupekTBa AneKkTpomarHuTHas coBmecTumocTb (2014/30/EU)
IvpekTuebl RoHS (2011/65/EU - 2015/863/EU)

RO- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
SAER Elettropompe S.p.A., via Circonvallazione, 22-42016 Guastalla (RE) — Italia, declard ca pompele monobloc cu un rotor cu
palete, destinate pentru ridicarea apei curate, seria
X
corespund cerintelor Directivei privind echipamentele tehnice (2006/42/CEE)
Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica (2014/30/UE)
Directiva RoHS (2011/65/EU - 2015/863/EU)

Legale rappresentante - Legal representative - Representante legal - Représentant Iégal - Representante legal - Legaler Vertreter
- 3aKoHHbI NpeacTaBuTens - Reprezentantul legal:

Favella Franco

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico - Person authorised to compile the technical file - Persona facultada para ela-
borar el expediente técnico - Personne autorisée aconstituer le dossier technique - Der Befugte fiir die Zusammenstellung der
technischen Unterlagen - Pessoa autorizada a compilar o processo técnico - YNonHOMO4eHHbI M0 COCTaBIEHUIO TEXHUYECKON
pokymeHTauuy - Imputernicitul pentru elaborarea documentatiei tehnice:

SAER Elettropompe S.p.A., via Circonvallazione, 22-42016 Guastalla (RE) - Italia
Guastalla (RE) - Italy - 01/04/2025

UK DECLARATION OF CONFORMITY

SAER Elettropompe S.p.A. with headquarters at Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE) - Italy, hereby declares that the
centrifugal electric pump, for clean water raising, series

X
are in conformity with the relevant provisions of the = Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electri-
cal and Electronic Equipment Regulations 2012

Legale rappresentante:

Favella Franco

Person authorised to compile the technical file:
SAER Elettropompe S.p.A., via Circonvallazione, 22-42016 Guastalla (RE) — Italia
Guastalla (RE) - ltaly - 01/04/2025
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SAER si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati riportati in questo manuale.
SAER can alter the data mentioned in this manual without notifications.
SAER se reserva el derecho de modificar los datos indicados en este manual sin previo aviso.
SAER se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce manuel.
SAER hat die Mdglichkeit, pl6tzlich die in diesem Handbuch enthaltenen Daten zu &ndern.
SAER reserva o direito de modificar os dados indicados neste manual sem aviso prévio.

SAER ocTtaBnsieT 3a coboli npaBo 6e3 npeaynpexaeHns KoppekTMpoBaTh AaHHbIe COAepXallmecs B AaHHOM KaTarore.

SAER Tsi rezerva dreptul de a ajusta fara notificare datele continute in acest catalog.
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